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CONTROLADOR CEA31
MANUAL DEL USUARIO
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CONTROLADOR
DE ASCENSOR

CEA31

ENTRADA ACTIVA: 0V
AL VER PANTALLA

24V

SALIDA PARA USO LOCAL : 24VCC, 50mA
MAX

2*20 VCA
@ 450mA Ef

10K
ENTRADA ACTIVA: 24VCC

SI HAY SEGURIDAD

CONTROLES S.A.
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COMUNICACION A
PC

LA SALIDA DE 24VCC ES EXCLUSIVAMENTE PARA USO LOCAL A EFECTOS DE DISPONER 
UN INDICADOR EN EL PROPIO TABLERO. NO DEBE SER USADA PARA INDICADORES 
REMOTOS, PANTALLAS, LLAMADAS, ETC.
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